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PERHITUNGAN GANGGUAN KILAT PADA SALURAN
I.JDARA TEGANGAN MENENGAH
Oleh: I.,S Hutahuruk *
SARI
Perhitungan 8an88lBn kilat saluran udara tegangan menengah baru dilak'kan secara intensif
pada tahun-tahun terakhir l960an, -antara lain oleh Uehara dkk. (196s)dan Auer dkk.(1e6e).
Perhitungan-perhitungan tersebut menggunakan model geometris dari saluran dan generator
surja, misalnya yang dilakukan oleh Auer dkk. (1969).
Berdasarkan teori-teori yang sudah dikembangkan oleh Rusck (195g), whitehead (1977),
Razevg (1979), dan lain-lain, penulis mencoba menguraikan suatu metode analitis yang
sederhana dengan perhitungan tangan dengan menggunakan alat hitung elektronik.
ABSTRACT
The calculations of lightning outages of medium voltage overhead lines have not been inten-
sively conducted until late in the 1960s, among others by uehara et al (196g) and Auer
et al (1969).
Those calculations use a geometric nrodel of the line and a surge generator as conducted by
Auer et al (1969).
Based on the theoriesr develo.ped by Rusck (195g), whitehead (1977), Razevig (1979), and
others, the writer tries to outline a.simple analytical method that can be calculated manually
by using an electronic calculator.
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Pendahuluan
Yang dimaksud dengan gangguan kilat pada saluran udara adalah kilat yang
menyai-rbar Saluran, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan me-
nyebabkan rlat pemutus daya membuka untuk mengisolasikan s:tlrtran yang
terganggu dari sistem.
Pada saluran udara tegangan menengah (SUTM), gangguan kilat terdiri dari
gangguan akibat sambaran langsung dan gangguan akibat sainbaiait i;dak la;rg
sung atau sambaran induksi. Pada saluran udara tegangan tinggi gangguan kilat
akibat sambaran induksi sangat kecil dan diabaikan. Tetapi pada saluran udara
tegangan menengah, terutama Salulan menengah tanpa kawat tanah atau kawat
netral, jqmlah gangguan kilat akibat sambaran induksi itu dapat lebih banyak
dari gangguan kilat akibat sambaran langsung. Hal tersebut disebabkan tingkat
ketahanan impuls isolasi (Vson) dari isolator SUTM rendah dan daerah sam-
baran induksi yang luas.
Jadi jumlah gangguan pada saluran tegangan menengah dapat dituliskan sebagai
N o  = N 1 + l / ,  ( l )
dengan:
No = jumlah gangguan kilat pada saluran
Ni = jumlah gangguan akibat sambaran induksi
l/t = jumlahgangguan akibat sambaran langsung.
Sambaran langsung
Yang dimaksud dengan sambaran langsung ad'alah kilat yang menyambar lang-
sung pada kawat fasa (untuk saluran tanpa kawat tanah) atau pada kawat tanah
(untuk saluran dengan kawat tanah). Pada saluran udara tcgangan menengah
yang dilengkapi dengan kawat tanah diasumsikan tidak ada kegagalan perisaian.
Asumsi ini dapat dibenarkan karena tinggi kawat di atas tanah relatif rendah
(10 sampai l3 meter) dan juga karena dengan sudut perisaian yang biasanya
< 60o sudah dapat dianggap semua sambaran kilat mengenai kawat tanah;jadi
tidak ada kegagalan perisaian.
Panjang gawaltJ saluran udara tegangan menengah relatif pendek, dan hanya
berkisar itrttara 40 sampai 80 meter dengan panjang rata-rata 50 meter. Pada
saluran tanpa kawat tanah semua sambaran kilat dianggap terjadi pada kawat
dan pada saluran dengan kawat tanah, di mana pengetanahan dilakukan pada
jarak 3 sampai 4 gawang, semua sambaran kilat dianggap terjadi pada tiang
atau dekat tiang, baik pada tiang yang diketanahkan maupun pada tiang yang
tidak diketanahkan dengan perbandingan yang sama.
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Pada waktu kilat menyambar kawat tanah atau kawat fasa akan timbul arus
yang besar dan sepasang gelombang berjalan yang merambat pada kawat. Arus
yang besar ini dapat membahayakan peralatan yang ada pada saluran. Besarnya
arus atau tegangan akibat sambaran ini tergantung pada besar arus kilat, waktu
muka, dan jenis tiang saluran. Karena saluran tegangan menengah tidak begitu
tinggi di atas tanah, maka jumlah sambaran langsung pun rendah. Makin tinggi
tegangan sistem, makin tinggr tiangnya, dan makin besar jumlah sambaran ke
saluran itu.
&mbaran tidak langsung atau sambaran induksi
Bila terjadi sambaran kilat ke tanah di dekat saluran, akan terjadi fenomena
transien yang diakibatkan oleh medan elektromagnetis dari kanal kilat. Feno-
mena kilat ini terjadi pada kawat penghantar. Akibatnya timbul tegangan lebih
dan gelombang berjalan yang merambat pada kedua sisi kawat di tempat
sambaran berlangsung.
Fenomena transien pada kawat dapat berlangsung hanya di bawah pengaruh
gaya yang memaksa muatan bergerak sepanjang hantaran. Atau dengan per-
kataan lain, transien dapat terjadi di bawah pengaruh komponen vektor kuat
medan yang berarah sejajar dengan arah penghantar. Jadi bila komponen vektor
dari kuat medan berarah vertikal, dia tidak akan mempengaruhi atau menimbul-
kan fenomena transien pada penghantar.
Penangkapan kilat oleh saluran, jumlah sambaran dan probabilitas distribusi;
arus.
Suatu saluran di atas tanah dapat dikatakan membentuk bayang-bayang listrik
pada tanah yang berada di bawah saluran transmisi itu. Kilat yang biasanya
menyambar tanah di dalam bayang-bayang itu akan menyambar saluran sebagai
gantinya, sedang kilat di luar bayang-bayang itu sama sekali.tidak menyambar
saluran.
Lebar bayang-bayang listrik atau disebut 
'daerah perisaian'untuk suatu saluran
diberikan oleh Whitehe ad (197'7) (gambar I ).
Lebar bayang-bayang W adalah:
W = (b +  hr,oe\ meter Q)
dengan
b = jarak pemisah antara kedua kawat tanah (meter, bila kawat tanah hanya
satu. b = 0)
23
24 PROCEEDINGS ITB Vol. 21, No. I, 1988
h = tnggi rata-rata kawat tanah di atas tanah = ht -23 unaoneun (meter).
h, = ttnggi kawat tanah pada tiang (meter).
Di luar daerah perisaian itu kilat dianggap menyambar langsung ke tanah, atau
disebut sambaran induksi.
Pada saluran udara tegangan menengah (SUTM) lebar bayang-bayang untuk tiga
macirm konfigurasi diberikan pada gambar 2.
GW = kawat anah
A, B, C = kawat fasa
\
\
2n lF --{G- b +- 2hlos
Gambar 1 Lebar bayang-bayang listrik saluran udara terhadap sambaran kilat
Jadi luas bayang-bayang untuk 100 km panjang saluran
.,4 = l0o (km) X (b + qtr  '0e) x l0- 3 ( tm)
atau
A = O,l (b + 4hr '0e1 km2 per 100 km saluran
Jumlah vmbaran kilot ke bumi
Jumlah sanrb::rrn kilat ke bumi sebanding dengan jumlah hari guruh per tahun
atau Iso Keraunic Level (IKL) di tempat itu. Banyak penyelidik yang mem-
berikan periiitian ke arah ini dan mengemukakan rumus-rumus yang berlainan.
Rumus-rumus tersebut diberikan dalam tabel I (Anderson, 1982).
Untuk Indonesia, penulis mengusulkan menggunakan
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N = jumlah sambaran per km2 per tahun
IKL = jumlah hari guruh per tahun
Jadi jumlah sambaran pada saluran sepanjang 100 km adalah
N r = N  x  ' 4
. atau
II 1yr= 0,015 IKL (b a 471,0e ) sambaran per 100 km per tahun (5)





petir N (per km2
per tahun)' Penyelidik
1 .  I n d i a 0 , 1 0  r K L Aiya (19681
Anderson & Jenner (195412 .  R h o d e s i a  0 . 1 4 I K L
3. Afrika Selatan 0,023 (lKL)13i Anderson-Eriksson (1954)
4. Swedia
5 .  Inggr is
a = 2 , 6 1 0 , 2 X  1 0 - 3
b = 1 , 9 1 0 , 1
6.  AS (bag.  Utara)  0,11 IKL
7.  AS (bag.  Selatan 0,17 IKL
0,004 ( lKL)2 Mul ler-Hi l lebrand (1964)
a  ( lKL )b Stringfellow (1974t'
Horn & Ramsey (1951)
Horn & Ramsey (1951)
Anderson (1968)
Brown & Whitehead (19691
0 , 1  I K L




11 .  Dun ia  ( i k l im  sedang )  0 ,19  IKL
12.  Dunia { ik l im sedang} 0,15 IKL
13 .  Dun ia  ( i k l im  t rop i s )  0 ,13 IKL




' Urtuk daerah sekitar katutistiwa dengan iklim tropis sopertidi lndonesia dergan IKL antara 6O sampai
150,  penul is  merBusulkan penggunaan N = 0,15 lKL.
I
Lompatan api dan bwur api
II Besar tegangan yang timbul pada isolator saluran tergantung pada kedua
parameter kilat, yaitu punek dan kecuraman muka gelombang kilat.
Tidak semua sambaran kilat dapat mengakibatkan lompata n api (flashover)
pada isolasi saluran. Demikian juga tidak semua lompatan api yang timbul
dapat beralih menjadi busur api Qnwer arc) yang mengakibatkan gangguan
saluran (line outage).
PROCEEDINGS ITB Vol. 21, No. t, 198826
kawat fasa.
--o o o\
z '  f  \ -- l \
- l \




a , \- h \- " \
--t-.'
,  - '6  T o---- l s
2 l \





- z - O  ; O  C t -.  |  - \
- l \
t  |  
- -
h
Gambar 2 Lebar bayang-bayang listrik saluran udara
(a) Saluran udara tanpa kawat tanah
(b) Saluran udara dengan kawat netral n (b = 0)
(c) Saluran udara dengan satu kawat tanah (b = 0)
W = Lebar bayang-baYang listrik.
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Terjadinya lompatan api bila saluran disambar kilat tergantung pada besar
tegangan yang timbul dan melebihi kekuatan impuls V5sv isolator. Demikian
juga terjadinya peralihan dari lompatan api menjadi busur api yang mengakibat-
l.an gangguan saluran tergantung pada sejumlah faktor seperti dijelaskan di
bawah ini.
Waktu beraksi rele biasanya tidak kurang dari setengah putaran (cycle) atau
0 0l detik (untuk frekuensi sistem 50 Hertz), sedang eksistensi gelombang kilat
tidak lebih dari 100 mikrodetik. Jadi lompatan api impuls itu tidak mungkin
mengakibatkan pemutusan saluran. Pemutusan saluran hanya terjadi bila lom-
patan api impuls beralih menjadi pelepasan busur api yang terus bertahan
karena tegangan kerja saluran.
Probabilitas beralihnya lompatan api impuls menjadi busur api tergantung pada
sejumlah faktor, termasuk daya sumber. Tetapi yang paling berpengaruh adalah
intensitas medan yang ditimbulkan oleh tegangan kerja dalam kanal pelepasan
impuls (impulse discharge). Makin tinggi intensitas medan, makin baik konduk-
tivitas kanal pelepasan impuls, dan makin tinggi.probabilitas beralihnya lom-
patan api nrenjadi busur api. Yang terakhir ini selalu mengakibatkan gangguan
saluran.
Bila gradien tegangan kerja sepanjang jalan lompatan api tidak cukup besar,
busur api tidak akan terbentuk dan karenanya gangguan saluran jWa tidak
terjadi.
Menurut sejumlah penelitian yang dilakukan di Rusia (Razevig, 1979), proba-
bilitas beralihnya lompatan api menjadi busur api pada isolator dihubungkan
dengan intensitas medan karena tegangan kerja dan ini kira-kira sama dengan
hasil bagi tegangan netral (rms) dengan panjang isolator. Besarnya probabilitas
peralihan lompatan api menjadi busur api diberikan dalam tabel2.
Tabe l  2  Probab i l i tas  pera l ihan lompatan ap i  men jad i  busur  ap i  (Razev ig ,  1g79)  .
Gradien tegngan
Eo (kVr,nr/meter)
Probabilitas peral ihan lompatan





0 . 1 0
Makin tinggi tegangan kerja sistem, makin besar gradien tegangan, sehingga
makin besar pula probabilitas peralihan lompatan api menjadi busur api.
Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah gangguan pada
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a. Jumlah sambaran pada saluran, N1
b. Probabilitas terjadinya lompatan api, Pp 1
c. Probabilitas peralihan lompatan api menjadi busur api,4
Dengan demikian jumlah gangguan dapat ditulis Sebagai:
N, = 0,01 5 IKL (b + 4hr 'oe) .pp I  . r l  (6)
Untuk mengurangi probabilitas terjadinya lompatan api biasanya dipasang
kawat tanah'pada saluran. Jadi, bila kilat menyambar kawat tanah, hanya arus
kilat yang besar yang dapat menimbulkan lompatan api.
hobabilitas peralihan lompatan api menjadi busur api dapat'dikurangi dengan
memperpanjang jalan lompatan api, misalnya menggunakan tiang kayu.
hobabilitas distribusi arus kilat
Probabilitas distribusi harga puncak arus kilat diberikan oleh beberapa peneliti,
antara lain oleh Popolansky (1970), yaitu
1Pt=, a e)t+ (B) '
Tetapi untuk memudahkan penggunaannya kelak, terutama dalam perhitungan





f r = € (8)
selanjutnya, persamaan (8) inilah yang digunakan dalam perhitungan gangguan
kilat akibat sambaran langsung dan sambaran induksi pada saluran udara tegang-
an menengah.
Perhitungan gangguan kilat akibat sambaran induksi
Sampai saat ini telah banyak dilakukan penelitian, baik perhitungan teoritis
maupun percobaan dalam hubungan dengan tegangan induksi akibat sambaran
kilat tidak langsung atau sambaran induksi. Penelitian-penelitian tersebut di-
lakukan antara lain oleh Bewly (1951) dan Rusck (1958).
Dalam pembahasan-pembahasan di bawah ini akan diberikan secara singkat
teori yang dikemukakan oleh Rusck (1958). Ia memperhitungkan potensial
skalar dan potensial vektor untuk menghitung tegangan induksi akibat sam-
baran tidak langsung.
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Tegangan pada saluran akibat sambaran induksi
Untuk dapat menghitung tegangan lebih pada saluran akibat sambaran induksi
terlebih dahulu harus diketahui medan elektromagnetis dari sambaran kilat.
Arus kilat pada tanah mempunyai waktu muka yang kecil dan ekor yang pan-
jang. Selama proses pelompatan kepala (stepped leader) suatu muatan 46 ter-
distribusi secara merata sepanjang kanal kilat (lightning channel). Kemudian
sambaran balik yang berupa su4'a arus dengan bentuk fungsi langkah (stepped
function) bergerak ke atas dengan kecepatan sama dengan kecepatan sinar dan
menetralkan muatan yang ada pada kanal kilat. Bila waktu muka dari arus kilat
tidak diperhatikan, pendekatan ini dapat digunakan untuk bagian bawah dari
kanal kilat, di mana variasi muatan dan kecepatan pada ketinggian di atas
permukaan tanah dapat diabaikan.
Hubungan'antara rus /s dan muatan {s adalah:
I o = c Q o  ( 9 )
dengan
16 = harga puncak arus kilat selama sambamn balik
c -- kecepatan merambat sambaran balik
q9 = muatan listrik pada lintasan kilat per satuan panjang
Dengan bantuan pers:lmaan Maxwell, Rusck menurunkan besar potensial skalar
penginduksi (penurunan rinci dari persamaan itu tidak diberikan di sini) sbb.:
dengan
-  I  Y ,  _  |  , 1 . 26X  10 -6  . , . , .zo= fr- (uoleo) 
- - -u (#ffii)r, (ilI
= 30 ohm
h = tinggi kawat di atas tanah
co = kecepatan merambat sinar
c = kecepatan merambat sambaran balik
I = panjang total jalan kilat
r0 = jarak antara kawat dengan sambaran kilat
f = waktu
Juga diturunkan besar potensial vektor penginduksi,
V i n d = 2 Z o I o h ( c o ! - \  I  Itv' ' 
\r[OT+;7
, #t" = 2 zo ro ,klc) h JGD"+t t -Gl%fth
1 (10)
(t2)
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Dari persamaan ( l0) dan ( l2) diperoleh harga gelombang tegangan induksi
untuk masing-masing komponen, yaitu :
Vr = Vino G) + Yz, W
vz = vind(-x) +Y,o +fo (13)
atau
vr = zo Io h(clc) t  j  -  r4qf W:r), l
v  ,  r _  
x + ( c l c o ) 2 ( c o t - x )  
,
n l r f t
V, = V, (-x) (14)




x = kordinat sepanjang kawat;x = 0 adalah titik yang terdekat ke sambaran kilat
y = jarak kawat dengan sambaran kilat vertikal.
Pada titik r = 0, yaitu titik terdekat ke sambaran, setelah substitusi dalam per-
samaan ( I 4) dan ( l5), dan mengingat cf cs kecil, diperoleh harga maksimum
zo loh 
I r+{  + . - - -J - - - - l  (16)/o ,^ak.=-  y  
- '  
, /2  co  11 _r7r1r1^y .p l
Harga clco = 0,1 sampai 0,5, jadi
zo loh
Vo,^^k ,  =  - ] -  (1 ,07  +  1 ,38)
Dari persamaan ( | 6) nyata kelihatan bahwa tegangan induksi tidak begitu ter-
gantung pada kecepatan merambat dari sambaran balik kilat. Tegangan induksi
pada saluran di titik yang jauh dari sambaran dicapai bila x = + oo.
Bila harga ini diisikan ke dalam persamaan (14) dan kemudian dihitung tegang-
an induksi maksimum pada titik terjauh itu, diperoleh
z o l o h  3 0 I o h
Vi=  V* ,^urs  =  - " - j -  (17)
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Dalam perhitungan sela4iutnya, sebagai tegangan induksi akibat sambaran
induksi digunakan tegangan induksi yang diberikan oleh persamaan (17). Dari
pcrsamaan ini terlihat bahwa harga maksimum tegangan induksi tidak tergan-
tung lagi pada kecepatan merambat dari sambaran balik kilat.
Pengaruh kawat tanah terhadap tegangan induksi
Dalam menghitung pengaruh kawat tanah terhadap tegangan induksi diper-
kenalkan Faktor Perisaian (FP) yang didefinisikan sebagai hasil bagi tegangan
induksi dengan kawat tanah dan tegangan induksi tanpa kawat tanah.
Kawat tanah ideal adalah kawat tanah yang mempunyai titik pengetanahan
pada setiap titik sepa4jang kawat tanah sehingga potensialnya sepanjang kawat
adalah nol. Pada kenyataannya tidak ada kawat ideal, jadi kawat tanah itu
mempunyai beda tegangan tertentu terhadap tanah.
Pada pasal ini dibahas keadaan dengan satu kawat tanah dan tahanan kontak
tiang sebesarR (gambar 3). Diasumsikan tidak terjadi pantulan pada ujung salu-
ran. Bila gelombang tegangan yang timbul pada kawat 2 (kawat tanah) sebelum
diketanahkan adalah vr, maka arus yang melalui impedansi setelah diketanah-
kan dengan tahanan R adalah




2 .. kawat tanah
Garnbar 3 Saluran dengan satu kawat tanah
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dengan
V2 = tegangan induksi pada kawat 2 sebelum di ketanahkan
222 = impedansi surja kawat 2
R = tanah kontak ke tanah
12 = arus yang mengalir pada hubungan ke tanah.
Arus ini memberikan kenaikan pada gelombang tegangan pada kawat fasa I
sebesar LVz, yai tu:
,  I )  2 , ,AVz=zrz(--)=- rT#;vz ( le)
dengan Zt2 = impedansi surja bersama kawat tanah dengan kawat fasa.
Jadi besar tegangan pada kawat fasa I setelah kawat tanah 2 diketanahkan.
Vt '  = Vl + LV2 atau
2, "
Vr'= V, - fn-*}; V, (20y
Jadi Faktor Perisaian (FP) adalah
vr '  z rz  vz
FP=- i - - l -  (21), r  2 R + 2 2 2  V r
dengan
Vr' = tegangan induksi pada kawat I setelah kehadiran kawat tanah 2
Z, = tegangan induksi pada kawat I sebelum kehadiran kawat tanah2.
Karena tegangan induksi sebelum diketanahkan sebanding dengan tinggi kawat
di atas tanah, atau (V rlV,) 
= (h rlh1 ), maka persamaan (21 ) menjadi
Z .  h 2
t r p _ l * _ t t  
e Z )'  2 R + 2 2 2  h r
dan persamaan (20) menjadi
.z*h ,/, '= (r - T{e, i) ,, (23)
Dalam persamaan (22) dan (23),
ft, = tinggi rata-rata kawat fasa I {i atas tanah
h, = tnggi rata-rata kawat tanah 2 di atas tanah.
Paca saluran fasa-tiga dengan empat kawat, yaitu iiga kawat fasa dan satu
.kawat netral, dan tidak ada kawat tanah, maka pengaruh kawat netral itu ter-
hadap tegangan induksi pada kawat fasa sama seperti pengaruh kawat tanah
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pada tegangan induksi pada kawat fasa. Dalam halini,tinggi kawat netral di atas
tanah h2 lebih rendah dari tinggi kawat fan ii1 sehingga besar faktor perisaian
lcbih besar dibandingkan faktor perisaian dari saluran dengan kawat tanah.
Atla kalanya kawat netral itu dipasang di atas kawat fasa, sama seperti keduduk-
an kawat tanah. Dalam hal ini faktor perisaian akan lebih kecil, jadi lebih baik.
Tetapi kawat netral yang dipasang di atas kawat fasa akan mempertinggi tiang
dan dengan demikian akan memperbesar jumlah sambaran langsung.
Bila di mmping kawat netral yang dipasang di bawah kawat fasa a.da kawat
tanah yang dipasang di atas kawat fasa, persamaan (23) tetap dapat digunakan.
Dalam hal terakhir ini 212 dan 222 harus dihitung untuk kawat gabungan
kawat tanah dan kawat netral dengan tinggi ekivalen dari kawat gabungan itu.
Perhitungan jumlah gangguan kilat akibat sambaran induksi
Pandanglah suatu kawat setinggi h di atas tanah. Misalkanlah suatu sambaran
kilat vertikal menyambar tanah pada jarak y dari kawat (gambar 4).
Besar tegangan induksi pada kawat diberikan oleh persamaan ( I 7), yaitu
3 0 / , ( ' h
v i=  -n '  (17 )
dengan
V, = tegangan induksi pada kawat (kv)
Io = besar arus kilat (kA)
h = tinggirata-rata kawat di atas ta,rah (m)
y = jarak horisontal antara sambaran kilat dengan kawat (m)
Bila saluran itu dilengkapi dengan kawat tanah, maka besar tegangan induksi
pada kawat fasa diberikan oleh persamaan (23),yaitu
33
z.^  h"
vi =(t  -  2R+;trr ' (23)
dengan
Vi = tegangan induksi pada kawat fasa dengan kawat tanah (kv)
Vi = tegangan induksi pada kawat fasa tanpa kawat tanah (kv)
222 = impedansi suqa sendiri kawat tanah2 (ohm)
Z12 = impedansi suf a bersama antara kawat tanah 2 dan kawat fasa I (ohm)
h 1 
= tinggi rata-rata kawat fasa I di atas tanah (m)
h2 = tinggi rata-rata kawat tanah 2 di atas tanah (m)
R = tahanan kontak tiang (ohm).
(})
5
















Gambar 4 Saluran udara tegangan menengah.
(b) Satu kawat tanah
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Jumlah sambaran pada daerah Ay untuk panjang 100 km saluran (gambar 4a),
AN = 0,01 5 IKL Ay e4)
Menurut persamaan (17), besar tegangan induksi pada kawat.
30r^h
vi = -'c'-
Supaya tegangan induksi sama atau melebihi ketahanan impurs ilolasi vs.vo,
V
Io2 ff i ,  es\
hobabilitas arus yang demikian diperoleh dari persanlaan (g), yaitu
I o ,
- l  - )
P r O = t  
' 3 4 '
atau probabilitas terjadinya lompatan api,
. vswo ̂
P F L = r ' - t  * 5 ; / t
Jadi, jumlah sambaran pada bidang Ly yang dapat
melebihi V5 sv adalah
_ r v s v o  y  /  r
M p r = 0 , 0 1 5 I K L e  t o 2 o  
"  h  
A , y
Bila Ay dibuat kecil sekali, Ay berubah menjadi dy danANp r berubah menjadi
dNr t, dan setelah dilakukan integrasi dari y ̂  io (= hl,0 
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. 5 1 0
N. , = 30,6 IKL h 
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fP = pat tor Perisaian, persamaan 
(22)
Z r z  h r ,
=( l  TR+T' \ ,
Jadi, jumlah lomPatan aPi adalah
, - t )o%-- oo .o"s- '  
5 l o F P
- 1 
J)9'1ro 
,or1'  s l O





NF'L  =  30 '6 IKL 'FPh 'T
Sebaga imanad i je laskand imukat idaksemualompatanap idapatbera l ihn ten .
jadi busur api atau gangguan' dan besarnyu 
gungguun itu tergantung pada besarnya
probabilitas n. ut"gffl;;iki"t 'l"iuli 
g;;ssuar akibat sambaran induksi
adalah
a. TanPa kawat tanah:
e xn
gangguan Per 100 km Per tahun
b. Dengan kawat tanah:
N, = 30,6 IKL h
N, = 30,6 IKL'FP'h
vsoE"
- ,  
vsv/o_ 
2o,o"1'  5 l0 .FPe -=--- X rl
vs'n
gangguan Per 100 km Per tahun'
P e r s a m a a n ( 3 1 ) b e r l a k u j u g a u n t u k s i s t e m d i s t r i b u s i f a s a t i g a d e n g a n k a w a t
netral tanPa kawat tanah'
Perhitungan gangguan kilat akibat sambaran 
langsung
Umum
Tegangan leb ihak iba tsambarank i la t ,se la in te rgantungpadaparameterk i la t
(arus puncak dan *;k; muka)' 
juga dipengaruhi oleh jenis saluran dan tiang
penopang.Jen issa lu ranada lahsa lu ran tanpat<a*a t tanahdansa lurandengan
kawat tanah, dan jenis tiang penopang 
adaiah tiang besi' tiang kayu' dan ti g
beton. Tiang xuvu uiuu u"i*, demikian 
juga lengan (cross arm) kayu mern-
pengaruhi besarnya tingkat ketahanan impuls 
isolasi saluran'
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Perhitungan-perhitungan dilakukan berdasarkan jenis tiang dan lengan besi.
Pengaruh penambahan tingkat ketahanan isolasi dari kayu atau beton dapat
ditambahkan kepada tingkat ketahanan'impuls isolasi dari isolator.
Tahanan kontak tiang pada tiang-tiang yang diketanahkan mempengaruhi juga
tegangan yang timbul pada isolator saluran. Dalam perhitungan, besar tahanan
kontak tiang yang diketanahkan diambil 20 ohm, tiang besi yang tidak diketa-
nahkan 100 ohm, dan tiang beton yang tidak diketanahkan 500 ohm.
Pada sambaran ke kawat fasa untuk saluran tanpa kawat tanah hanya ditinjau
arus puncak kilat, sedang pada sambaran ke kawat tanah pada saluran dengan
kawat tanah, kedua parameter kilat, arus puncak, dan waktu muka gelombang,
diperhitungkan.
Seperti disebut di muka, dimisalkan bahwa pada saluran dengan kaWat tanah
tidak ada kegagalan perisaian karena tinggi saluran di atas tanah relatifrendah
t l0 meter) dan juga karena sudut perisaian biasanya tidak terlalu besar (di
bawah 60").
Pada pasal-pasal di bawah ini akan dibahas saluran tanpa kawat tanah dan salur-
an dengan kawat tanah. Pengaruh tiang beton atau tiang kayu pada jumlah
ganggun akan disingggung juga.
&luran tanry kawat tanah
Parameter sambaran kilat yang berpengaruh jika terjadi sambaran kilat pada
saluran tanpa kawat tanah adalah arus puncaknya, sedangkan pengaruh ke-
curaman arus dapat diabaikan. Pada saluran tanpa kawat tanah, sebagian besar
sambaran kilat terjadi pada konduktor, sementara sambaran langsung pada
tiang jarang terjadi. Pada saluran dengan kawat tanah dapat dianggap semua
sambaran terjadi pada tiang atau dekat tiang.
Selama terjadi sambaran pada kawat, suatu impedansi yang sama dengan
setengah dari impedansi surja kawat Zol2 drhubungkan pada tempat sambaran.







I = besar arus kilat pada tempat tersambar
1o = arus kilat bila kilat menyambar sesuatu
resistance ground)
= impedansi surja kanal kilat
= impedansi surja kawat.
zk
Zp
objek dengan tahanan nol (zero
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zp zp
Gambar 5 Distribusi arus bila kilat menyambar kawat
Sebagai pendekatan, umumnya diambil Zn = Zrl2 sehingga persamaan (32)
meqjadi
I  = Io l2 (33)
Karena itu, pada tiap sisi dari titik sambaran, besarnya arus adalah Inl4 dan





Untuk menentukan probabilitas lompatan api, tegangan pada persamaan (34)
dibandingkan dengan kekuatan isolasi dari semua jalan yang mungkin dari lom-
patan api isolasi saluran,
I
-P-  z  2v .n .  (35)
4  p  " " ' "




f F L = e
-Jv'-
8 . 5  Z
= e  P
Jumlah sambaran kilat pada saluran diberikan pada persamaan (5), yaitu
ly ' ,  = o,o1 5 IKL (b + 4 h\ 'oe) (5)
samba.ran per100 km per tahun
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Jumlah lompatan api adalah jumlah sambaran dikalikan probabilitas arus.yang
sama dengan atau melebihi arus 1o yang dapat menimbulkan lompatan api,
o''*"
-  t  
- - - l
NFL = 0.015 IKL (b + 4 hr 'oe; e 
s5 zp '
Selanjutnya, bila probabilitas peralihan lompatan api menjadi busur api(power
arc atau power follow) 4, maka jumlah gangguan adalah




-  8 . 5 2
N,  =0 ,o l 5 IKL  (b+4h r ,oe )e  P X 4
Pada saluran udara dengan konfigurasi horisontal hampir semua sambaran ter-
jadi pada kawat yang paling pinggir, sedang pada konfigurasi vertikal pada
kawat paling atas.
Pengaruh tiang beton menambah tingkat ketahanan isolasi beberapa puluhkV,
dan ini dapat ditambahkan kepada V5sv" dari isolator saluran. Tegangan tem-
bus beton basah diambil20 kVlcm.
Pada sistem yang netralnya tidak diketanahkan atau pada sistem yang dike-
tanahkan dengan kumparan Petersen dengan derajat tala sempurna, bahkan
pada saluran yang menggunakan tiang kayu lompatan api pada satu fasa tidak
dapat mengakibatkan gangguan saluran. Jadi, probabilitas gangguan yang terjadi
adalah gangguan fasa ke fasa atau gangguan tiga fasa.
Bila pelepasan kilat terjadi pada kawat dekat tiang, arus kilat penuh sebesar
yang diperoleh pada objek yang diketanahkan secara sempurna, atau tahanan
R = 0, mulai mengalir melalui tahanan kontak tiang R dan badan tiang mem-
peroleh tegangan hampir sama dengan,fsR. Kawat yang disambar kilat juga
mengalami tegangan sama dengan 16R, dan tegangan induksi pada kawat dise-
belahnya menjadi
K I o R
dengan'K = faktor gandeng antara kawat luar dan kawat di tengah.
Dalam keadaan ini tegangan yang bekeda pada isolasi kawat kedua adalah
(36)
1oR( l - r ( )
lompatan api pada isolasi tu akan terjadi bila




V, nr^Io> p 11ft1





= o , o l  s  I K L ( b + 4 h r , o e ) e  
R ( r - K ) 3 4 '
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(38)
x r l (3e)
(40)
&luran dengan kawat tanah
Seperti diketahui, pemasangan kawat tanah bertujuan untuk melindungi kawat
fasa dari sambaran langsung kilat.
Seperti telah disebutkan, di sini dianggap semua sambaran mengenai kawat
tanah pada atau dekat tiang, baik tiang yang diketanahkan maupun tiang yang
tidak diketanahkan. Jumlah sambaran pada tiang yang diketanahkan diambil
sama dengan jumlah sambaran pada tiang yang tidak diketanahkan.
Juga telah disebutkan bahwa tiang yang diketanahkan mempunyai tahanan
kontak rata-rata 20 ohm, tiang besi yang tidak diketanahkan mempunyai
tahanan kontak 100 ohm, dan t iang beton yang t idak diketanahkan 500 ohm.
untuk sambaran pada tiang, kilat seolah-olah menenrui impedansi surja kawat
tanah dan impedansi surja tiang yang terhubung paralel. Setelah kilat menyam-
bar tiang, gelombang merambat ke dasar tiang. Pada daszLr tiang terjadi pantulan
dan gelornbang pantulan ini merarnbat ke puncak tiang, tempat ia dipantulkan
kembali. Jadi, pada tiang terjadi pantulan ulang.
Sudah jelas perhitungan tersebut sangat banyak dan memakan waktu yang
sangat lama (Hutauruk, 1965). Karena itu, dan karena jumlah gangguan pada
surM akibat kilat tinggi dan juga tidak dibutuhkan perhitungan yang sangat
teliti, maka rumus yang diLrstrlkan oleh Razevig (19'19) di bawah ini sertlah
cukup memadai.
v- ̂ _
'  ) U-/o' o  
R +  6 / , t
dengan
I0 = arus kilat minimum yang mengakibatkan lompat an api, kA
Vso% = kekuatan isolasi minimum, ku
R = tahanan kontak tiang, ohm
y = koefisien yang ditentukan pada dasar perbandingan dengan hasil-t- -il
Perhitungan menurut rumus yang lebih teliti
= 0.3 untuk satu kawat tanah
= 0,15 untuk dua kawat tanah
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h. = tinggi kawat tanah di atas tanah, meter.
Dengan mengetahui besar arus minimum yang dapat menimbulkan lompatan




E + 6ht) 34
4 l
P F L = €
Jadi' iumlah gangguan akibat sambaran kilat langsung pada kawat tanah.
4  
= N ,  p p r e
_ 
vsvo
= 0 , 0 1  s I K L ( b + 4 h r , 0 s ) ,  , * + 6 h t ) 3 4  X 1 7  ( 4 1 )
dengan 4 probabilitas peralihan dari lompatan api menjadi busur api yang me_
nyebabkan gangguan.
Besarnya probabilitas lompatan api barik pada sambaran ke tiang yang diketa-
nahkan tergantung pada tahanan kontak tiang. pada tiang yang tidak diketanah-
kan, karena tahanan kontak tiang besar, maka hampir semua sambaran kilatpada tiang yang tidak diketanahkan itu akan menyebabkan lompatan api balik.
5 Gangguan kilat total pada saluran tegangan menengah
setelah membicarakan sambaran induksi dan sambaran langsung pada kawat
fasa atau kawat tanah pada pasal-pasal yang lalu, sekarang kita telah siap untuk
menghitung jumlah gangguan pada saluran udara teganlan menengah akibat
sambaran kilat,
t ro = Ni +N, ( l )
dengan
No = jumlah gangguan kilat
N1 = jumlah gangguan akibat sambaran induksi
{ 
= jumlah ganggun akibat sambaran langsung.
Gangguan kilat akibat sambaran induksi diberikan oleh persamaan (30) dan(3 I ), berturut-turut untuk saruran tanpa kawat tanah dan dengan kawat tanah,yang ditulis kembali di bawah ini:
i )  Tanpa kawat tanah:
- , 
vsobo 
,,0,09 -' 5 1 0  
"  )
x 1 1N, = 30,6 IKL.h 9 Ysvo (30)
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ii) Dengan satu kawat tanah:
- ,!t&-_, o,o,,,
l/, = 30,6 IKL.Fp.t e 
sloFPt,---*-a;_
P,:l.r 
persamaan (30) dan (31),
IKL = jumlah hari guruh per tahun
! 
= tinggi kawatluru oiui"rlrr"n, meterht = tinggi kawat
!, = r"na;;;fi,:T'1.:,,"ilT" litti;meter
n = probabilitas peraliha, fornp"r-"" api menjadiGangguan kilat akiL
dan (41), yaitu: 
tat sambaran langsung diberikan
i) Saluran tanpa kawat tanah:
{ = o,o ts rKL (b + 4 ht,os) 




=  0 ,015 IKL (b  +  q  1 , r ,0e1"  *  ( r - r l : i -  
X  11
ii) Saluran dengan satu kawat tanah (b = 0).
rr/, = 0,01 5 IKL (4 hrr,or), ;tr, xn
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busur api atau gangguan.





Contoh perhitungan gangguan kilat
Di sini akan dihitur
vajtu suTM ,""o" lu.].:T'.un 
tunt*uun kilat Rada tiga macan
Jill.ix'i:tiil*'{*#,H*f;#,,'';3.d*#ft"dTkilx.ffi :T:fr.
fuhllun kontak tiang adalah:
R = 20 ohrn untuk tiing besi atau beton yang diketanahkan.R = 100 ohm untuk 
liune t.rivunJiii'* o*.ra'ahkan.R = 500 ohm untuk 'ong o.ton;;;fr* diketanahkan.
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| 0,85 | 0,85 I
Gambar 6 Konf igurasi t iang beton SUTM tanpa kawat tanah.
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Gambar 7 Konfigurasi t iang beton SUTM dengan kawat netral.
kawat tanah
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Gambar 8 Konfigurasi tiang beton SUTM dengn kawat tanah.
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N, =lumlahgan(BU:rn k i lat  akibat  sambaran i rduksi  per 100 km-tahun.
Na = iumlah garEguan kilat akibat sambaran langsurg per 1OO km-tahun.
NO =lumlah gangguan k i lat  pada saluran per 1OO km-tahun.
lmpedansi surja sendiri kawat netral atau kawat tanah diambll 7" ) = 500 ohm.
Impedansi surja bersama antara kawat fasa dan kawat netral (eambar J), Ztz =
216 ohm, dan impedansi suqja antara kawat fasa dan kawat tanah (gambar 8),
Zr2 = 150ohm. Ketahanan impuls isolasi  solator Vsyvo = l60kV, tegangan
tembus beton = 20 kV/cm, dan tebal beton pada tutup atas dan tutup bawah
diambil masing-masine 1,5 cm. Perhitunsan dilakukan untuk tians besi dan
tiang beton. Probabilitas peralihan lompatan api menjadi busur api,4 = 0,5.
Hasil perhitLngan gangguan kilat untuk ketiga macam konfigurasi tiang diberi-
kan dalam tabel 3.
Kesimpulan dan saran
Dari pembahasan dan contoh perhitungan yang telah dilakukan dapatlah ditarik
kes impu lan  d i  bawah in i :
I Metode perhitungan untuk menentukan iumlah gangguan kilat pada saluran
udara tegangan menengah telah dibahas. Ivletode tersebut sangat sederhana
dan hasilnya diharaokan cukup memadai untuk saluran tegangan menen 'th.
2 Jumlahgangguan kilat induksi lebih banyak dari gangguan kilat langsu, .,
pada saluran tanpa kawat netral atau saluran tanpa kawat tanah.
3 Kawat netral atau kawat tanah menguraei sansguan kilat induksi sampai kira-
ktra 5O%.
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Kawat netral atau kawat tanah praktis tidak dapat meneurangi gangguan
kilat langsung.
Untuk memperoleh hasil yang lehih teliti perhr diteliti tahanan kontak tiane
yang tidak diketanahkan.
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